
5

Schematy elektryczne podłączenia włączników i przycisków
Wiring diagrams for switches | Schémata zapojení vypínačů

PL - Schemat podłączenia łącznika jednobiegunowego (uniwersalnego)
EN - Wiring of 1-gang 1-way switch
CZ - Schéma zapojení - Přepínač střídavý, řazení 6 (1)
ISD06-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia łącznika świecznikowego (seryjnego)
EN - Wiring of 2-gang 1-way switch
CZ - Schéma zapojení - Spínač sériový, řazení 5
ISD05-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia dwóch łączników schodowych (uniwersalnych)
EN - Wiring of two 1-gang 2-way switches 
CZ - Schéma zapojení - dva přepínače řazení 6
ISD06-0000X-0000 + ISD06-0000X-0000
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+

Schematy elektryczne podłączenia włączników i przycisków
Wiring diagrams for switches | Schémata zapojení vypínačů



www.isdvectis.pl

PL - Schemat podłączenia łącznika krzyżowego z dwoma łącznikami schodowymi (uniwersalnymi)
EN - Wiring of Intermediate switch with two 2-way switches 
CZ - Schéma zapojení - Přepínač křížový se dvěma přepínači řazení 6
ISD06-0000X-0000 + ISD07-0000X-0000 + ISD06-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia przycisku (monostabilny)
EN - Wiring of Single contact push button 
CZ - Schéma zapojení - ovladač zapínací řazení 1/0
ISD10-0000X-0000

1/0

N
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ISD10-0000X-0000 

1/0+1/0

PL - Schemat podłączenia przycisku podwójnego (monostabilny)
EN - Wiring of Double contact push button 
CZ - Schéma zapojení - Ovladač zapínací dvojitý řazení 1/0+1/0
ISD11-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia przycisku roletowego (monostabilny)
EN - Wiring of Shutter Switch 
CZ - Schéma zapojení - Žaluziový ovladač řazení 16
ISD16-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia dwóćh łączników schodowych podwójnych
EN - Wiring of two 2-gang 2-way switches 
ISD66-0000X-0000 + ISD66-0000X-0000
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PL - Schemat podłączenia łącznika schodowego podwójnego 
z dwoma łącznikami schodowymi pojedynczymi (uniwersalnymi)
EN - Wiring of one 2-gang 2-way and two 1-gang 2-way switches 
ISD06-0000X-0000 + ISD66-0000X-0000 + ISD06-0000X-0000

+ +
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego 
(z jednym przyciskiem pojedynczym)
EN - Wiring of universal dimmer and push button switch 
ISD10-0000X-0000  + EUD61NPN-230V

Należy wykonać 
mostkowanie 

na stykach

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
EUD61NPN-230V

Make the 
connection

Instrukcja programowania
ściemniacza

Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://astat.pl/pliki/Automatyka_budynkowa_i_osprzet_elektroinstalacyjny/Sciemniacze/EUD61NPN-230V.pdf?fbclid=IwAR1A2y5sMnw_pdJ6gcVfYcQxJqwzw4MKQHB4y2hthctdBDZtKmChdoNRAs4
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego w układzie schodowym
(z dwoma przyciskami pojedynczymi)
EN - Wiring of universal dimmer and two push button switches 
ISD10-0000X-0000 + ISD10-0000X-0000 + EUD61NPN-230V

1/0

ISD10-0000X-0000 

1/0

ISD10-0000X-0000 

+ +
EUD61NPN-230V

Należy wykonać 
mostkowanie 

na stykach

Make the 
connection

Instrukcja programowania
ściemniacza

Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://astat.pl/pliki/Automatyka_budynkowa_i_osprzet_elektroinstalacyjny/Sciemniacze/EUD61NPN-230V.pdf?fbclid=IwAR1A2y5sMnw_pdJ6gcVfYcQxJqwzw4MKQHB4y2hthctdBDZtKmChdoNRAs4
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego 
(z jednym przyciskiem pojedynczym)
EN - Wiring of universal dimmer and push button switch 
ISD10-0000X-0000  + CCT99100

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
CCT99100

Instrukcja programowania
ściemniacza

Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User%20guide&p_File_Name=CCT99100_HW_2015_43_EN.pdf&p_Doc_Ref=CCT99100_HW_2015_43_EN&fbclid=IwAR3UZ8sX2nBLQkQEYvbZSqTgEdBR_1NhS6EpMbmVLakhEak7u3C6mE54R0Q
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego w układzie schodowym
(z dwoma przyciskami pojedynczymi)
EN - Wiring of universal dimmer and two push button switches 
ISD10-0000X-0000 + ISD10-0000X-0000 + CCT99100

Instrukcja programowania
ściemniacza

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
CCT99100

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User%20guide&p_File_Name=CCT99100_HW_2015_43_EN.pdf&p_Doc_Ref=CCT99100_HW_2015_43_EN&fbclid=IwAR3UZ8sX2nBLQkQEYvbZSqTgEdBR_1NhS6EpMbmVLakhEak7u3C6mE54R0Q
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego 
(z jednym przyciskiem pojedynczym)
EN - Wiring of universal dimmer and push button switch 
ISD10-0000X-0000 + DIMAX 540 plus B

Instrukcja programowania
ściemniacza

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
DIMAX 540 plus B

Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://www.theben.de/ocsmedia/optimized/full/o41747v32_DIMAX_540_plus_B_Operating_instructions.PDF
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PL - Schemat podłączenia ściemniacza uniwersalnego w układzie schodowym
(z dwoma przyciskami pojedynczymi)
EN - Wiring of universal dimmer and two push button switches 
ISD10-0000X-0000 + ISD10-0000X-0000 + DIMAX 540 plus B

Instrukcja programowania
ściemniacza

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
DIMAX 540 plus B

1/0

ISD10-0000X-0000 

+
Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

https://www.theben.de/ocsmedia/optimized/full/o41747v32_DIMAX_540_plus_B_Operating_instructions.PDF
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PL - Schemat podłączenia dwóch ściemniaczy uniwersalnych z przyciskiem podwójnym
EN - Wiring of two universal dimmer and double push button switch 
ISD11-0000X-0000 + DIMAX 540 plus B + DIMAX 540 plus B

Instrukcja programowania
ściemniacza

+
DIMAX 540 plus BISD11-0000X-0000 

+
Ściemniacz 
instalowany jest 
w puszce

Installing the 
dimmer module

DIMAX 540 plus B

1/0+1/0

https://www.theben.de/ocsmedia/optimized/full/o41747v32_DIMAX_540_plus_B_Operating_instructions.PDF
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